
TABLEAU DE CORRELATION HOPITAL DE LA PRESQU'ILE - BATIMENT V120 - LE CROISIC (44490)

SAND COORDINATION SSI 1	REV:2 DU 31/10/2017	

DESIGNATION ZONES DE DETECTION INCENDIE ZD EVAC. COMPARTIMENTAGE DESENFUMAGE CTA
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SOUS SOL
DM    NIVEAU SOUS SOL ZDM10 ZA1 ZA1 ZA1
DAI  CIRCULATION SOUS SOL ZDA11 ZA1 ZA1 ZA1 X X
DAI  LOCAUX SOUS SOL ZDA12 ZA1 ZA1 ZA1 X X
RDC
DM    COTE HALL CIRCULATION ZDM20 ZA1 ZA1 ZA1
DAI COTE HALL CIRCULATION ZDA21 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
DAI   LOCAUX COTE HALL ZDA22 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
DM    PASA ZDM30 ZA1 ZA1 ZA1
DAI HALL PASA ZDA31 ZA1 ZA1 ZA1 X X X X X
DAI CIRCULATION PASA ZDA32 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
DAI   LOCAUX PASA ZDA33 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
ETAGE 1
DM PETITE AILE  R+ 1 ZDM40 ZA1 ZA1 ZA1
DAI CIRCULATION PETITE AILE R+1 ZDA41 ZA1 ZA1 ZA1 X
DAI LOCAUX PETITE AILE R+1 ZDA42 ZA1 ZA1 ZA1 X
DM ZONE CENTRALE  R+ 1 ZDM50 ZA1 ZA1 ZA1
DAI CIRCULATION ZONE CENTRALE  R+1 ZDA51 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
DAI LOCAUX ZONE CENTRALE  R+1 ZDA52 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
DM GRANDE  AILE  R+ 1 ZDM60 ZA1 ZA1 ZA1
DAI CIRCULATION GRANDE AILE R+1 ZDA61 ZA1 ZA1 ZA1 X X X X X
DAI LOCAUX GRANDE  AILE R+1 ZDA62 ZA1 ZA1 ZA1 X
ETAGE 2
DM PETITE AILE  R+ 2 ZDM70 ZA1 ZA1 ZA1
DAI CIRCULATION PETITE AILE R+2 ZDA71 ZA1 ZA1 ZA1 X
DAI LOCAUX PETITE AILE R+2 ZDA72 ZA1 ZA1 ZA1 X
DM ZONE CENTRALE  R+ 2 ZDM80 ZA1 ZA1 ZA1
DAI CIRCULATION ZONE CENTRALE  R+2 ZDA81 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
DAI LOCAUX ZONE CENTRALE  R+2 ZDA82 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
DM GRANDE  AILE  R+ 2 ZDM90 ZA1 ZA1 ZA1
DAI CIRCULATION GRANDE AILE R+2 ZDA91 ZA1 ZA1 ZA1 X X X X X
DAI LOCAUX GRANDE  AILE R+2 ZDA92 ZA1 ZA1 ZA1 X
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ETAGE 3
DM PETITE AILE  R+ 3 ZDM100 ZA1 ZA1 ZA1
DAI CIRCULATION PETITE AILE R+3 ZDA101 ZA1 ZA1 ZA1 X
DAI LOCAUX PETITE AILE R+3 ZDA102 ZA1 ZA1 ZA1 X
DM ZONE CENTRALE  R+ 3 ZDM110 ZA1 ZA1 ZA1
DAI CIRCULATION ZONE CENTRALE  R+3 ZDA111 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
DAI LOCAUX ZONE CENTRALE  R+3 ZDA112 ZA1 ZA1 ZA1 X X X
DM GRANDE  AILE  R+ 3 ZDM120 ZA1 ZA1 ZA1
DAI CIRCULATION GRANDE AILE R+3 ZDA121 ZA1 ZA1 ZA1 X X X X X
DAI LOCAUX GRANDE  AILE R+3 ZDA122 ZA1 ZA1 ZA1 X
TERASSE
LOCAL MACHINERIE  ASCENSEUR ZDA130 ZA1 ZA1 ZA1

La zone d'alarme ZA2 sera dédiée au bâtiment Les Lauriers (zones de détections et asservissement du bâtiment Les Lauriers conservés et repris via le nouveau SSI)


